
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

49 GX-B1304/21-4-24004 2024.11.15   综合判定：合格。

50 GX-B1522/20-4-24001 2024/11/18 所检项目合格。

51 GX-B1522/20-4-24002 2024/11/18 所检项目合格。



52 GX-B1539/22-4-24001 2024.11.20 所检项目合格

53 GX-B1539/22-4-24002 2024.11.20 所检项目合格

54 GX-B1539/22-4-24003 2024.11.20 所检项目合格



55 GX-B1300/23-4-24003 2024.11.18 综合判定：合格。

56 GX-B1303/21-4-24018 2024.11.20 综合判定：合格。

57 GX-B1328/20-4-24143 2024.11.20
本次共检绝缘手套2只，2

只所检项目合格。



58 GX-B1328/20-4-24144 2024.11.20
本次共检绝缘靴2只，2只

所检项目合格。

59 GX-B1328/20-4-24145 2024.11.20 所检项目合格。

60 GX-B1328/20-4-24146 2024.11.20 所检项目合格。



61 GB-B1428/21-4-24202 2024.11.18 无缺陷迹痕显示

62 GB-B1428/21-4-24203 2024.11.18 无缺陷迹痕显示

63 GX-B1611/23-4-24001 2024.11.22 所检项目合格



64 GX-B1310/21-4-24200 2024.11.22 符合标准要求。

65 GX-B1310/21-4-24201 2024.11.22 符合标准要求。














