
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

46 GX-B1328/20-3-24241 2024年12月24日
本次共检绝缘手
套8只，8只绝缘
手套合格。

47 GX-B1328/20-3-24242 2024年12月24日
本次共检绝缘靴8
只，8只绝缘靴合

格。

48 GX-B1451/20-3-24243～2424244 2024年12月24日

本次共检高压开关
设备2台，2台高压
开关设备所检项目

合格。 



49 GX-B1328/20-3-242232 2024年12月24日
本次共检验电器80
支，80支验电器合

格。 

50 GX-B1328/20-3-242233 2024年12月24日

本次共检携带式接
地和接地短路装置
80套，80套携带式
接地和接地短路装

置合格。



51 GX-B1328/20-3-24237 2024.12.26 合格。

52 GX-B1328/20-3-24238 2024.12.26 合格。



53 GX-B1328/20-3-24239 2024.12.26 合格。

54 GX-B1495/20-3-246065～246074 2024.12.6 所检项目合格。



55 GX-B1424/20-3-24043 2024年12月31日

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合
判定合格；依据
MT/T 220-1990 尾
气所检项目合格。

56 GX-B1424/20-3-24044 2024年12月31日

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合
判定合格；依据
MT/T 220-1990 尾
气所检项目合格。



57 GX-B1424/20-3-24045 2024年12月31日

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合
判定合格；依据
MT/T 220-1991 尾
气所检项目合格。

58 GX-B1424/20-3-24046 2024年12月31日

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合
判定合格；依据
MT/T 220-1992 尾
气所检项目合格。



59 GX-B1424/20-3-24047 2024年12月31日

依据NB/T 10176-
2019单轨吊车综合
判定合格；依据
MT/T 220-1993 尾
气所检项目合格。

60 GX-B1309/21-3-24016 2024年12月31日
综合判定：合格

。



61 GX-B1500/21-3-24075 2024年12月31日
综合判定：合格

。

62 GX-B1500/21-3-24076 2024年12月31日
综合判定：合格

。



63 GX-B1500/21-3-24077 2024年12月31日
综合判定：合格

。

64 GX-B1428/21-3-24082 2024年12月31日
无缺陷迹痕显示

。



65 GX-B1428/21-3-24083 2024年12月31日
无缺陷迹痕显示

。

66 GX-B1598/24-3-24021 2024年12月31日

实测钢丝绳有效截
面积损失百分比最
大为2.46%，小于5%

为正常。



67 GX-B1598/24-3-24022 2024年12月31日

实测钢丝绳有效截
面积损失百分比最
大为2.49%，小于5%

为正常。

68 GX-B1598/24-3-24023 2024年12月31日

实测钢丝绳有效截
面积损失百分比最
大为2.34%，小于5%

为正常。



69 GX-B1598/24-3-24024 2024年12月31日

实测钢丝绳有效截
面积损失百分比最
大为2.72%，小于5%

为正常。


